CORPORACION DE ACVEDUCTOS Y ALCANTARILIADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPIATA)

RNC 405051711

INFORME DE INSPECCION SOBRE LA AVERIA DEL BANCO DE TRANSFORMADORES
REGISTRADA EN LA ESTACION DE BOMBEO DE BARRANCON, MUNICIPIO DE
LUPERON. PROVINCIA DE PUERTO PLATA.
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El presente Informe tiene como propdsito presentar los casos que requieren mayor atencion en
lo que al mantenimiento de las estaciones de bombeo manejadas por esta Corporaciqmde Alc
acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA). * “cAOR Y g, ’/// /J
[ f' %
Para identificar la averia del banco de transformadores de la Estacion de Bombeo de éarranb' s
Municipio de Luperén y que deben ser corregida de manera Urgente, por CORAAPPLEATA;
Direccién de Operacion y Mantenimiento, de Operacion con;untamente con el Depértame .
Electromecanica de CORAAPPLATA, realizaron una inspeccién en la referida‘estac
bombeo, donde se puedo comprobar que los tres transformadores estan quemados ya’ ‘que | i
mismos no tienen la capacidad requerida para operar de manera adecuada |o que impide qtfeC V\\
CORAAAPLATA pueda ofrecer el servicio de agua potable con calidad, eficiencia, regularidad-y--
oportunidad a las diferentes comunidades del municipio de Luperdn, Provincia de Puerto Plata.

Los resultados de la inspeccion realizada por el Equipo Técnico de la Direccion de Ingenieria de
CORAAPPLATA, se pudo comprobar que, para poner en operacion la Estacion de Bombeo, se
hace necesario e impostergable la sustitucion completa del banco de transformadores por Tres
(3) Transformadores de 50 KVA Tipo Poste, Voltaje De 7200 / 12470 240 / 480. Sin Homologar
Con EDENORTE en la Estacion de Bombeo de Barrancén, Municipio de Luperdn. Provincia de
Puerto Plata.

Después de analizar en detalle los resultados de la inspeccion realizada por el Equipo Técnico
integrado por la Direccion de Operacion y Mantenimiento y el Departamento de Electromecanica
de CORAAPPLATA, la Direccion General de esta Entidad Contratante, considero la necesidad
de calificar la situacion como un hecho imprevisible, de gran complejidad, cuya solucion debe ser
inmediata, necesaria e impostergable, que amerita de la realizacion de un Proceso de Urgencia
ya que en distintos sectores del Municipio de Luperén no estan recibiendo el servicio de agua lo
que aumenta el riesgo de enfermedades y los niveles de contaminacion.
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Esperamos que Usted como la Maxima Autoridad Ejecutiva (MAE), emita una Resolucion de
Urgencia para la Reposicion dei Banco de Transformadores en La Estacion Bombeo De
Barrancon. Municipio De Luperdon. Provincia De Puerto Plata, citado en los parrafos

anteriores, para que la poblacion del Municipio de Luperon pueda disponer de servicios tan
vitales como es el agua potable.

informe presentado en la Ciudad de San Felipe de Puerto Plata, hoy Miércoles (31) del Mes de
Marzo del Afio Dos Mil Veintiuno (2021).
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. BURGOS. e 7 ING. LUISA

Director Operacion v Mantenimiento ——~  Encargado Depto. Electromecanico
CODIA No. 32130. CODIA No. 24532.

Ing. Jorge A, fb’ur;gos
Enc. de Ingenieria
CODIA No. 32130

Ing. Oliver Nazario Brugal

Director General

CORAAPPLATA
ANEXO: Gaieria de Fotografias.
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GALERIA DE FOTOGRAFIAS LOS
DE TRANSFORMADORES QUEMADOS, ESTACION DE BOMBEO DE
BARRANCON. MUNICIPIO DE LUPERON. PROVINCIA DE PUERTO PLATA.

INSPECCION REALIZADA POR LA DIRECCION DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO Y EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA.
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Enc. de Ingenieria CORAAPPLATA
CODIA No. 32130

MUNICIPIO DE LUPERON. PROVINCIA PUERTO PLATA.
MIERCOLES 31 DE MARZO DE 2021.
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Director General
CORAAPPLATA
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